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№
 

№

 Схема расстановки электрооборудования

№
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3 5

Примечание:
1.Данный лист рассматривать с дизайном проектом;
2. Кабельные трассы к светильникам проложить скрыто по строительным коробам в самозатухающей трубе
гофрированной D 20мм.;
3. Кабельные трассы к выключателям проложить крыто в по стене на расстоянии 900м. от уровня чистого пола п.6.6.31
изд.7 ПУЭ;
4. Подключение выполнить от существующего щита ЩРН установленного в коридоре;
5. Розеткки устновить на отм. +0,35м. от уровня чистого пола;
6. Розетки расположенные на колонне проложить в кабель- канале;
7. Розетки расположенные на стене проложить скрыто, в штробе;
8. Цвет розеток, выключателей, кабель- канала определить по месту согласно цвета конструкций;
9. Розетки используются для подзарядки устройств (телефон, ноутбук и т.д.)

ЩРН

В кабель- канале,
h-0.35m.

В кабель- канале,
h-0.35m.

Существующий щит ЩРН

Выключатель 2-клавишный Schneider Electric
ATLASDESIGN, скрытый монтаж, грифель

Кабель ВВГнгLsLTX 3х1,5

Выключатель 3-клавишный Schneider Electric
ATLASDESIGN, скрытый монтаж, грифель

Светильник точечный светодиодный встраиваемый
Apeyron 06-16

Подвесная люстра Loft IT Matisse 10008/10 Grey

Подвесная люстра Lumion Lofti Brooks 5226/5

Подвесной светильник Arte Lamp 19 A8029SP-1WH

Подвесная люстра Loft IT Matisse 10008/6 Grey

НаименованиеГрафическое
изображение

Кабель ВВГнгLsLTX 3х2,5

Блок из двух розеток Schneider Electric Mureva Styl
наружный Антрацит с/з и шторками

Розетка Schneider Electric ATLASDESIGN, скрытый
монтаж, с заземлением, со шторками,  грифель

Кабель PVCLS нг(А)-LSLTx 4х2х0,52

Прокунина
ЧерюкановаГАП

Разработал Долюдович
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№
 

№

Схема электроосвещения

№

Р

ООО "Строительный Альянс"

4 5

11111

1

1

1

1

1

1 1 1 1 1 1 1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

11111

2

2
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
2 2

2

3

3

3

3

3

4

7
7

7

6

6

6

5

5

5

6,7 4,5 1,2,3

ЩРН

6

Гр.1

Гр.2
Гр.3
Гр.4
Гр.5

Гр.6

Гр.7

4

6

6

6

6

Существующий щит ЩРН

Выключатель 2-клавишный Schneider Electric
ATLASDESIGN, скрытый монтаж, грифель

Кабель ВВГнгLsLTX 3х1,5

Выключатель 3-клавишный Schneider Electric
ATLASDESIGN, скрытый монтаж, грифель

Светильник точечный светодиодный встраиваемый
Apeyron 06-16

Подвесная люстра Loft IT Matisse 10008/10 Grey

Подвесная люстра Lumion Lofti Brooks 5226/5

Подвесной светильник Arte Lamp 19 A8029SP-1WH

Подвесная люстра Loft IT Matisse 10008/6 Grey

НаименованиеГрафическое
изображение

Кабель ВВГнгLsLTX 3х2,5

Блок из двух розеток Schneider Electric Mureva Styl
наружный Антрацит с/з и шторками

Розетка Schneider Electric ATLASDESIGN, скрытый
монтаж, с заземлением, со шторками,  грифель

Кабель PVCLS нг(А)-LSLTx 4х2х0,52

4

4

Примечание:
1.Данный лист рассматривать с дизайном проектом;
2. Кабельные трассы к светильникам проложить скрыто по строительным коробам в самозатухающей трубе
гофрированной D 20мм.;
3. Кабельные трассы к выключателям проложить крыто в по стене на расстоянии 900м. от уровня чистого пола п.6.6.31
изд.7 ПУЭ;
4. Подключение выполнить от существующего щита ЩРН установленного в коридоре;
5. Розеткки устновить на отм. +0,35м. от уровня чистого пола;
6. Розетки расположенные на колонне проложить в кабель- канале;
7. Розетки расположенные на стене проложить скрыто, в штробе;
8. Цвет розеток, выключателей, кабель- канала определить по месту согласно цвета конструкций;
9. Розетки используются для подзарядки устройств (телефон, ноутбук и т.д.)

Прокунина
ЧерюкановаГАП

Разработал Долюдович

Проект приспособления  для современного использования помещения №13 (согласно технического
паспорта БТИ) объекта культурного наследия регионального значения «Здание, где в реальном

училище работал Циолковский К. Э., 1896-1897 гг.», расположенного по адресу: Калужская область, г.
. д.4., ,  Калуга пер,  Воскресенский. 
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№
 

№

Схема прокладки сетей связи

№

Р

ООО "Строительный Альянс"

5 5

Существующий щит ЩРН

Выключатель 2-клавишный Schneider Electric
ATLASDESIGN, скрытый монтаж, грифель

Кабель ВВГнгLsLTX 3х1,5

Выключатель 3-клавишный Schneider Electric
ATLASDESIGN, скрытый монтаж, грифель

Светильник точечный светодиодный встраиваемый
Apeyron 06-16

Подвесная люстра Loft IT Matisse 10008/10 Grey

Подвесная люстра Lumion Lofti Brooks 5226/5

Подвесной светильник Arte Lamp 19 A8029SP-1WH

Подвесная люстра Loft IT Matisse 10008/6 Grey

НаименованиеГрафическое
изображение

Кабель ВВГнгLsLTX 3х2,5

Блок из двух розеток Schneider Electric Mureva Styl
наружный Антрацит с/з и шторками

Розетка Schneider Electric ATLASDESIGN, скрытый
монтаж, с заземлением, со шторками,  грифель

На первый этаж
к системе

видеонаблюдения.

На первый этаж
к системе

видеонаблюдения.

Вывод кабеля для
WI-FI точки доступа.

В серверную.

Вывод кабеля для
камеры

видеонаблюдения.

Вывод кабеля для
камеры

видеонаблюдения.

Кабель PVCLS нг(А)-LSLTx 4х2х0,52

Примечание:
1.Данный лист рассматривать с дизайном проектом;
2. Кабельные трассы к светильникам проложить скрыто по строительным коробам в самозатухающей трубе
гофрированной D 20мм.;
3. Кабельные трассы к выключателям проложить крыто в по стене на расстоянии 900м. от уровня чистого пола п.6.6.31
изд.7 ПУЭ;
4. Подключение выполнить от существующего щита ЩРН установленного в коридоре;
5. Розеткки устновить на отм. +0,35м. от уровня чистого пола;
6. Розетки расположенные на колонне проложить в кабель- канале;
7. Розетки расположенные на стене проложить скрыто, в штробе;
8. Цвет розеток, выключателей, кабель- канала определить по месту согласно цвета конструкций;
9. Розетки используются для подзарядки устройств (телефон, ноутбук и т.д.)

Прокунина
ЧерюкановаГАП

Разработал Долюдович

Проект приспособления  для современного использования помещения №13 (согласно технического
паспорта БТИ) объекта культурного наследия регионального значения «Здание, где в реальном

училище работал Циолковский К. Э., 1896-1897 гг.», расположенного по адресу: Калужская область, г.
. д.4., ,  Калуга пер,  Воскресенский. 
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Спецификация оборудования и материалов

Позиция Наименование и техническая характеристика тип, марка Код изделия,
Материала Завод изготовитель Единица измерения Кол-во Масса

единицы, кг Примечание

1 Автоматический выключатель A9K24110  Schneider Electric шт. 7

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

13
14

15

16

17
18
19
20

ЛистовЛистСтадия
№докПодписьКол. Лист ДатаИзм.

05.2023

05.2023

05.2023

Cпзцификация оботудования и
матзтиалов

Труба гофрированная

Автоматический выключатель A9D63616  Schneider Electric шт. 4

Светильник точечный светодиодный встраиваемый Apeyron 06-16 Apeyron

Loft IT Matisse 10008/10 Grey

Arte Lamp 19 A8029SP-1WH ARTE LAMP

 Lofti Brooks 5226/5 Lumion

Выключатель 2-клавишный ATLASDESIGN, скрытый монтаж, грифель  Schneider Electric

шт. 52

шт. 8

шт. 3

шт. 6

шт. 2

Подвесная люстра

Подвесная люстра

Подвесная люстра

Выключатель 3-клавишный ATLASDESIGN, скрытый монтаж, грифель  Schneider Electric шт. 1

Блок из двух розеток

Розетка

Рамка 3 поста

Mureva Styl наружный Антрацит с/з и
шторками

Electric ATLASDESIGN

 Schneider Electric

 Schneider Electric

шт.

шт.

4

 ATLASDESIGN, грифель  Schneider Electric шт.

 Schneider Electric шт.

TDM шт.Коробка распределительная скрытой установки

12

1

Рамка 2 поста  ATLASDESIGN, грифель 6

 СП 120х92х45 мм 10 вводов IP20 5

Подразетник  Schneider Electric Lexel  Schneider Electric шт. 15

Кабель- канал  25х16 DKC м. 16

D=20мм. DKC м. 400

Клипы D=20мм. DKC шт. 850

Кабель ВВГнг(А)LsLtx3х1,5 Спецкабель м. 350

Кабель ВВГнг(А)LsLtx3х2,5 Спецкабель м. 100

Кабель  PVCLS нг(А)-LSLTx 4х2х0,52 парлан м. 300

 ООО "Строительный Альянс"

1 1РПрокунина
ЧерюкановаГАП

Разработал Долюдович

Проект приспособления  для современного использования помещения №13 (согласно технического
паспорта БТИ) объекта культурного наследия регионального значения «Здание, где в реальном

училище работал Циолковский К. Э., 1896-1897 гг.», расположенного по адресу: Калужская область, г.
. д.4., ,  Калуга пер,  Воскресенский. 
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