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1 2023.42638-ИА Историко-архивные и библиографические исследования.  

Часть 2. Натурные исследования 

1 2023.42638-ОИ1 
Историко-архитектурные натурные исследования. 
Обмерные чертежи 

2 2023.42638-ОИ2 Инженерно-технические исследования. Зондажи. 
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Часть 2. Проект реставрации и приспособления 

1 2023.42638-ПЗ Пояснительная записка 

2 2023.42638-АР Архитектурные решения.  

3 2023.42638-ПОР Проект организации реставрации 
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3 2023.42638-ОВ Отопление и вентиляция. Отопление 

4 
2023.42638-АПС и 

СОУЭ 

Автоматическая пожарная сигнализация и 
система оповещения и управления эвакуацией 
людей при пожаре. 

5 2023.42638-СМ Сметная документация 
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Общие данные
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ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ КОМПЛЕКТА ОВ

Лист Наименование Примечания

Общие данные

План помещения с сетями Т1, Т2

Схема системы отопления Т1, Т2

НаименованиеОбозначение Примечания

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Ссылочные документы

Прилагаемые документы

серия 4.904-69

2023.42638-ОВ.С Спецификация 1 лист

Детали крепления санитарно-технических
приборов и трубопроводов

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ

Наименование здания
(помещения),
сооружения

Кабинет №16

Объем
м3

Наружная
т-ра С

о

Расход тепла, Вт (ккал)

на
отопление

на
вентиляцию

на горячее
водоснаб-
жение (max)

общий

Расход
холода,

Вт

Установлен-
ная

мощность
электро-

двигателей,
кВт

-27 -

-

-

-

- -

Технические решения, принятые в рабочих чертежах соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,

действующих на территории РФ и обеспечивают для жизни и здоровья людей
эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами

мероприятий

-

-

-

-

Общие данные
1. Общие данные.
Настоящий проектт разработан для ремонта систем отопления объекта культурного наследия:"Здание, где в

реальном училище работал Циолковский К.Э.", 1896-1897 гг.
До начала проектных работ, для сбора исходных данных выполнено визуальное обследование внутренних

инженерных сетей (трубопроводов, задвижек, стояков и радиаторов).
Обследование и рабочая документация выполнены в соответствии с требованиями действующих норм и правил

в строительстве:
СП 60.13330.2016 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. (Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003)";
СП 73.13330.2016 "Внутренние санитарно-технические системы зданий. (Актуализированная редакция СНиП

3.05.01-85)"
СП 131.13330.2020 "Строительная климатология. (Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*)"
2. Исходные данные, краткая характеристика дома.
Место расположения (адрес) здания: Калужская обл., г. Калуга, пер. Воскресенский, д. 4.
Объемно-планирововчное решение: здание 2-х этажное.
Конструктив здания: несущие стены - кирпичные, стены - кирпичные, перекрытия деревянные.
Внутренние сети теплоснабжения: Ввод в здание не обследовался. В здание выполнена двухтрубная система

теплоснабжения.
3.Основные решения по ремонту системы отопления.
Проект системы отопления помещения выполнен на основании выполненых обследований.
Рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами.
Источник теплоснабжения - центральное отопление. Теплоносителем для системы отопления является вода.

Проектом предусмотрена двухтрубная система.
Радиаторы отопления в помещении разместить на существующих местах. Старые радиаторы отопления (чугун)

заменены на биметаллические, RIFAR MONOLIT 500.
Трубопроводы, стояки ии подводки к отопительным приборам запроектированы из полипропиленовых труб PPR (PN25)
ГОСТ 32415-2003 (Трубы напорные из термопластов и соеденительные детали к ним для системы водоснабжения и
отопления).

Монтажные и пусконаладочные работы производить в соответствии с требованиями СП.73.13330.2016
4. Организация ремонта.
Все строительно-монтажные работы должны выполнятся с соблюдениями требований:
- СНиП 12-04-2002 "Безопастность труда в строительстве. ч.2";
- СП 48.13330.2011 "Оргинизация строительного производства";
- СНиП 1.04.03-85 -"Нормы продолжительности строительства и задела в строительств предприятий, зданий и

сооружений";
Строительные и монтажные работы должны выполняться специальзированной строительно-монтажной

организацией, имеющей соответствующее сведетельство на проведение данных видов работ.
5. Мероприяти по охране окружающей среды.
При выполнении всех строительно-монтажных работ необходимо строго соблюдать требования защиты

окружающей среды, для сохранения устойчивого экологического равновесия. Не нарушать условия землепользования,
установленные законодательством об охране природы.

При выборе методов и средств механизации для производства строительно-монтажных работ следует
соблюдать условия, обеспечивающие получение минимума отходов при выполнении технологических процессов.

ГИП 05.23Прокунина
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Примечания:
1. Прохождение труб и размещение радиаторов скоректировать по месту;
2. Все радиаторы заменяются.
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Р

План помещения с сетями Т1, Т2

План помещения с сетями Т1, Т2
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Схема системы отопления Т1, Т2

Схема системы отопления Т1, Т2

Примечания:
1. Прохождение труб и размещение радиаторов скоректировать по месту;
2. Все радиаторы заменяются;
3. Все подводки труб к радиаторам выполнить трубой диаметром ф25;
4. Смотреть совместо с л.4.
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Спецификация
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Радиатор биметаллический RIFAR MONOLIT-500

то же, 16 секций то же шт 2

то же, 17 секций то же шт 1

Кран шаровой с американкой 3/4" шт 4

Монтажный комплект RIFAR шт 3

Труба полипропиленовая, арм. стекловол.  25х4,2 (3/4) ГОСТ Р 32415-2003 м 17

Угольник 135о

то же

шт 8

Угольник 90о   25 то же шт 4

шт 12Муфта неразъемная НР ф20х1/2 то же

Труба полипропиленовая, арм. стекловол.  20х3,4 (1/2) ГОСТ Р 32415-2003 м 1

Тройник переходной 3/4 х 1/2 шт

Хотум трубный с дюбилем   25 шт 10

Кронштейн для радиатора с дюбелем  диам. 7,5х180 мм шт 15

Примечания:
1. Прохождение труб и размещение радиаторов скоректировать по месту;
2. Все радиаторы заменяются;
3. Все подводки труб к радиаторам выполнить трубой диаметром ф25;
4. Все габариты элементов уточнить по месту.
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